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Комплект поставки 
(возможны технические изменения без предварительного уведомления)

В комплект поставки блока управления входит:

1.  Датчик температуры, включающий: плату датчика, предохранитель перегрева, датчик KTY, 
корпус датчика, два крепежных винта 3 x 25 мм и кабель датчика прибл. 2 м.

2.  Пластиковый пакетик с тремя крепежными винтами 4 x 20 мм.

3.  Запасной предохранитель перегрева для датчика

Технические данные
Номинальное напряжение: 400 В 3 N 50 Гц AC

Коммутационная способность: макс. 9 кВт омической нагрузки (AC1 - режим ра-
боты) 

Ограничение времени нагрева: 6 ч

Индикация: ЖК дисплей 40 x 22 мм

Размеры (В х Ш х Г): 220 x 250 x 67 мм

Вид защиты: IPx4 согласно EN 60529 брызгозащита

Диапазон регулирования режима сауны: от 30 до 70°C

Система датчиков: датчик KTY с предохранительным ограничителем 
температуры 140°C

Характеристика регулирования: цифровое двухпозиционное регулирование 

Освещение: макс. 100 Вт

Окружающая температура: от -10°C до +40°C

Температура хранения: от -20°C до +70°C
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Уважаемый покупатель,

Вы приобрели высококачественный элек-
тронный прибор для инфракрасной нагре-
вательной кабины, который разработан и 
изготовлен согласно последним нормам и 
требованиям по безопасности и качеству.

Внимательно ознакомьтесь с данной 
инструкцией перед монтажом и эксплуата-
цией.

Общие указания
Пульты управления для ИК-кабин предна-
значены для подключения к сети питания 
230В 50 Гц либо 400В 50 Гц в зависимости от 
модели и должен быть защищен отдельным 
предохранителем 16 А на каждой фазе.

Монтаж и подключение ИК-кабин, а так-
же прочего электротехнического обору-
дования должны выполняться только 
квалифицированным электриком с со-
блюдения действующих норм, например 
VDE 0100 часть 703/2006-2 для Германии.

Для обеспечения бесперебойной работы 
данного пульта управления внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и 
эксплуатации.

Обратите внимание на указания производи-
теля инфракрасной кабины (корпуса).
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• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren 
und darüber sowie von Personen mit 
verringerten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel 
an Erfahrung und Wissen benutzt werden, 
wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich 
des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstehen. 
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen 
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung 
durchgeführt werden.

• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem 
Gerät spielen.

•  Achtung: Das Gerät darf nicht in 
geschlossenen Schaltschränken oder in 
einer geschlossenen Holzverkleidung 
installiert werden!

• Die elektrische Installation darf nur von 
einem autorisierten Elektroinstallateur 
durchgeführt werden.

• Es sind die Vorschriften Ihres 
Elektroversorgungsunternehmens (EVU) 
sowie die einschlägigen VDE-Vorschriften 
(DIN VDE 0100) einzuhalten.

•  Achtung Lebensgefahr: Führen Sie 
niemals Reparaturen und Installationen 
selbst durch. Die Gehäuseabdeckung 

darf nur von einem Fachmann entfernt 
werden.

• Beachten Sie unbedingt die in der 
Montageanleitung angegebenen 
Maßangaben, insbesondere bei der 
Montage des Temperaturfühlers. Die in der 
Kabine auftretenden Temperaturen sind 
maßgebend für die Temperatureinstellung. 
Nur bei korrekter Montage werden die 
Tem-peraturgrenzwerte eingehalten und 
eine sehr geringe Temperaturschwankung 
im Bereich der Kabine erreicht.

• Das Gerät darf nur für den dafür 
vorgesehenen Zweck als Steuerung 
für IR-Strahler bis 9 kW verwendet 
werden. Bei Steuergeräten mit 
Erweiterungsmöglichkeit der 
Schaltleistung und mit einem 
Leistungsschaltgerät bis 36 kW.

• Die Anlage muss bei allen Installations- 
und Reparaturarbeiten allpolig vom 
Netzgetrennt werden, d.h. Sicherungen 
bzw. Hauptschalter  ausschalten.

• Die Sicherheits- und Installationshinweise 
des IR-Strahler-Herstellers sind zu 
beachten. 

• Beachten Sie auch die Vorgaben und 
Anweisungen des Kabinenherstellers.

•  Beim Einsatz von Steuergeräten, 
die die Möglichkeit der Ferneinwirkung 
(GSM-Modul, Ferntaster usw.) oder der 

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Achtung!

Sehr geehrter Kunde, nach den gültigen 
Vorschriften ist der elektrische Anschluss 
der Strahler sowie der Steuerung nur 
durch einen Fachmann eines autorisierten 
Elektrofachbetriebes zulässig. 

Wir weisen Sie daher bereits jetzt 
darauf hin, dass im Falle eines 
Garantieanspruches eine Kopie 
der Rechnung des ausführenden 
Elektrofachbetriebes vorzulegen ist.

zeitversetzten Einschaltung (Vorwahlzeit, 
Wochentimer o.ä.) bieten, ist ggf. ein 
Schutz vor Einschaltung mit bedecktem 
Heizgerät erforderlich.
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Монтаж блока управления
ʂʨʝʧʣʝʥʠʝ ʢ ʩʪʝʥʝ

Блок управления разрешается устанавли-
вать только вне кабины. В качестве места 
монтажа выберите подходящую внешнюю 
стену кабины, напр., на которой с внутрен-
ней стороны закреплена печь сауны. Если 
для электромонтажа уже проведены полые 
трубы, то положение блока управления пре-
допределяется ими. Монтаж производится 
согласно настоящей инструкции:  

Рис. 1

1. Отверстия Ø 3 мм для входящих в объем 
поставки шурупов 4 x 20 мм размещаются 
соответственно указанным на рис. 3 + 3.1 
размерам. 

2. В верхнее центральное отверстие 
вверните один из шурупов. За этот шуруп 
навешивается блок управления. Для этого 
оставьте выступ шурупа прибл. на 3 мм 
(рис. 3.2).

3. Навесьте блок управления на 
винт, выступающий на 3 мм, в 
верхнем крепежном отверстии. 
Вставьте входящие в комплект 
поставки резиновые уплотнители 
в отверстия с задней стороны 
корпуса, а затем проведите через эти 
отверстия соединительный кабель. 

Прочно привинтите нижнюю часть 
корпуса через нижние отверстиях к стене 
кабины. Рис. 4

Рис. 3
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Снимите кожух блока управления. Для этого 
удалите винт на верхней стороне корпуса и 
снимите переднюю часть корпуса путем по-
ворота вверх и на себя (рис. 1).

ʅʘʩʪʝʥʥʳʡ ʤʦʥʪʘʞ

Рис. 4

Отверстия для следующих 
проводов: Сетевая подводка; 
подводящий провод печи; 
подводящий провод 
испарителя
лампа; вентилятор

Отверстие 
для проводов 
датчика 
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Рис. 6

Отверстия для следующих про-
водов:
Сетевая подводка
Подводящий провод печи
Подводящий провод испари-
теля
Лампа
Вентилятор

Отверстие 
для прово-
дов датчика 

ʇʨʦʚʦʜʢʘ ʚ ʩʪʝʥʝ

1. Сделайте выемку в стене глубиной мин. 
3,5 см согласно размерам, приведенным 
на рис.5.

2. Вставьте входящие в объем поставки 
резиновые уплотнители в отверстия с 
задней стороны корпуса, а затем проведите 
через эти отверстия соединительный 
кабель.

3. Расположите систему управления в 
проеме стены и закрепите ее с помощью 
4 шурупов. 
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Отверстия для закрепления 
системы управления в 
проемы стены

Рис. 5
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ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʧʨʦʚʦʜʢʠ ʜʘʪʯʠʢʦʚ

Проводка датчиков и сетевые провода 
нельзя прокладывать вместе и проводить 
через общий ввод. Их общая прокладка 
ведет к неисправностям электроники, 
например к вибрации контакторов. 
Если общая прокладка неизбежна или 
длина проводки превышает 3 м, следует 
использовать экранированную проводку 
датчиков (4 x 0,5 мм²).

Экран подключается в блоке управления на 
массу. 

Обращаем Ваше внимание, что указанные 
здесь размеры относятся к значениям, 
заданным при испытании устройства по 
стандарту EN 60335-2-53. Принципиально 
следует монтировать датчик температуры 
в месте, где ожидается самая высокая 
температура. Обзор места монтажа датчика 
приведен на рис. 7-9.

1. Датчик температуры монтируется в 
кабинах размером до 2 x 2 м согласно 
рис. 7 и 8, а в кабинах большего размера 
согласно рис. 7 и 9.
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Рис. 10

Рис. 8 Рис. 9

2. Просверлите отверстие для кабельного 
ввода, предпочтительнее по центру 
профильной доски.

3. Проденьте проводку датчика через 
отверстие и закройте проводку датчика 
согласно рис. 10.

4. Проводку ограничителя (белая) и датчик 
температуры (красный) подключите на 
клеммы платы датчика согласно рис. 10. 
После этого вставьте до щелчка плату 
датчика в корпус.

5. Подведите проводку датчика к блоку 
управления и проведите сквозь 
правый кабельный ввод в корпус. 
Проложите проводку датчика внутри блока 
управления, как это показано на рис. 11. 
Подсоедините проводку датчика согласно 
рис. 12. Для этого штекер извлекается 
X2 из платы и снова вставляется после 
подсоединения.

ʄʦʥʪʘʞ ʜʘʪʯʠʢʘ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ
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X1

X2

F1

Отверстие

Потолок сауны

Датчик корпуса по 
центру профильной 
доски

Проводка датчиков

Рис. 11

142°C

KT
Y 1

0/
5Sensor

Limiter

X2

Рис. 12

6. После завершения монтажа и ввода 
блока управления в эксплуатацию 
следует проверить предохранитель 
перегрева на короткое замыкание. 
Для этого отсоедините один из белых 
проводов в корпусе датчика. На дисплее 
появится соответствующее сообщение о 
неисправности.

12:00

ʊʝʨʤʦ-
ʧʨʝʜʦʭʨ-ʣʴ

красный

белый
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ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʵʣʝʢʪʨʦʦʙʦʨʫʜʦ-
ʚʘʥʠʷ
ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʵʣʝʢʪʨʦʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ 
ʜʦʣʞʥʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʢʚʘʣʠ-
ʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʤ ɻ ʣʝʢʪʨʦʤʦʥʪʝʨʦʤ ʠ ʧʨʠ 
ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʠ ʜʠʨʝʢʪʠʚ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʧʨʝʜ-
ʧʨʠʷʪʠʷ ʵʥʝʨʛʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠ VDE. 

ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʢ ʩʝʪʠ ʜʦʣʞʥʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪ-
ʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʯʝʨʝʟ ʦʜʥʫ ʣʠʥʠʶ, ʧʨʠʯʝʤ ʩʣʝ-
ʜʫʝʪ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʪʴ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ, ʢʦʪʦʨʦʝ 
ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʦʪʩʦʝʜʠʥʷʪʴ ʚʩʝ ʧʨʠʙʦʨʳ ʩ ʟʘ-
ʟʦʨʦʤ ʢʦʥʪʘʢʪʦʚ ʤʠʥʠʤʫʤ 3 ʤʤ ʦʪ ʩʝʪʠ ʧʦ 
ʚʩʝʤ ʬʘʟʘʤ.
ɺʩʝ ʵʣʝʢʪʨʦʧʨʠʙʦʨʳ ʠ ʩʦʝʜʠʥʠʪʝʣʴʥʳʝ 
ʧʨʦʚʦʜʘ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʨʦʢʣʘʜʳʚʘʶʪʩʷ ʚʥʫ-
ʪʨʠ ʩʘʫʥʳ, ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ ʨʘʩʩʯʠʪʘʥʳ ʥʘ 
ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʫ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 170ÁC. 
ʉʝʪʝʚʦʡ ʢʘʙʝʣʴ ʧʠʪʘʥʠʷ ʧʨʦʢʣʘʜʳʚʘʝʪ-
ʩʷ ʢ ʙʣʦʢʫ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʠ ʧʦʜʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʢ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʤ ʢʣʝʤʤʘʤ ʩʝʪʠ ʧʠʪʘʥʠʷ. 

ʇʨʦʠʟʚʝʩʪʠ ʤʦʥʪʘʞ ʀʂ-ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʝʡ ʩʦ-
ʛʣʘʩʥʦ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʧʦ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʧʨʦʠʟʚʦ-
ʜʠʪʝʣʷ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʷ.
ʆʙʨʘʪʠʪʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʥʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴ-
ʥʘʷ ʥʘʛʨʫʟʢʘ ʥʘ ʢʘʞʜʫʶ ʬʘʟʫ ʥʝ ʜʦʣʞʥʘ 
ʧʨʝʚʳʰʘʪʴ 3500 ɺʪ.
ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʝʡ ʜʦʣʞʥʦ ʧʨʦʠʟ-
ʚʦʜʠʪʩʷ ʪʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʯʪʦʙʳ ʩʦʚʦʢʫʧʥʘʷ 
ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʙʳʣʘ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʘ ʧʦ ʚʦʟʤʦʞ-
ʥʦʩʪʠ ʨʘʚʥʦʤʝʨʥʦ ʥʘ ʚʩʝ ʪʨʠ ʬʘʟʳ.
ʉʭʝʤʘ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʧʨʠʚʝʜʝʥʘ ʥʘ ʧʦʩʣʝ-
ʜʫʶʱʠʭ ʩʪʨʘʥʠʮʘʭ.

ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʀʂ-
ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʝʡ

ʉʚʝʪʠʣʴʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ ʠʤʝʪʴ ʙʨʳʟʛʦʟʘʱʠʪʫ 
(IPx4) ʠ ʙʳʪʴ ʫʩʪʦʡʯʠʚʳʤ ʢ ʚʣʠʷʥʠʷʤ 
ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ. ʉʚʝʪʠʣʴʥʠʢ 
ʜʦʣʞʝʥ ʤʦʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʥʘ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ 
ʚʦʟʤʦʞʥʦʤ ʫʜʘʣʝʥʠʠ ʦʪ ʀʂ-ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʝʡ 
ʠ ʥʠ ʚ ʢʦʝʤ ʩʣʫʯʘʝ ʥʝ ʙʳʪʴ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʨʷ-
ʤʦʛʦ ʪʝʧʣʦʚʦʛʦ ʠʟʣʫʯʝʥʠʷ.
ʆʙʨʘʪʠʪʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʥʘ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʫʶ 
ʤʦʱʥʦʩʪʴ 100 ɺʪ.

ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʩʚʝʪʠʣʴʥʠʢʘ 
ʩʘʫʥʳ
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ʆʙʱʘʷ ʩʭʝʤʘ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʡ

X2

F1

F2

X1

датчик температуры

главный 
клеммный 
блок

ж/к дисплей

предохрани-
тели, обрат-
ная сторона 
платы

ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʥʘ ʧʣʘʪʝ ʥʘ ʧʣʘʪʝ

35

4

5

 400 V 3 N AC 50 Hz

 
ECON
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ʉʭʝʤʘ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʡ

400 V 3 N AC 50 Hz

max. 100 W

NWVU NL1 L2 L3 Li
gh

t

X1
N N

ECON

При однофазной сети питание должно 
подключаться на входную клемму L1, а 
нагреватели (до 3500 Вт) к выходной клемме 
W.
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ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ

ʆʙʱʠʝ ʩʚʝʜʝʥʠʷ

После монтажа всех приборов со всеми компонентами и фиксации всех крышек Вы можете 
ввести Вашу ИК-кабину в эксплуатацию.

На последующих страницах описаны функции и возможности данного пульта управления.

ʇʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʡ ʠʥʪʝʨʬʝʡʩ

ʂʥʦʧʢʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ

= ʆʩʚʝʱʝʥʠʝ ʚ ʢʘʙʠʥʝ

= ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ɺʢʣ - ɺʳʢʣ

= ʈʝʞʠʤ ʧʨʦʛʨʘʤʤʠʨʦʚʘʥʠʷ

= ʋʚʝʣʠʯʠʪʴ ʟʥʘʯʝʥʠʝ

= ʋʤʝʥʴʰʠʪʴ ʟʥʘʯʝʥʠʝ

MODE

MODE
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ɹʘʟʦʚʘʷ ʠʥʜʠʢʘʮʠʷ "ʈʝʞʠʤ ʦʞʠʜʘʥʠʷ"

ɹʘʟʦʚʘʷ ʠʥʜʠʢʘʮʠʷ "ʈʘʙʦʪʘʝʪ"

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

появляется, если установка находится в ре-
жиме ожидания.

К этой индикации осуществляется также воз-
врат из других пунктов меню, если > 15 се-
кунд не выполняется никаких действий.

появляется, если установка находится в ре-
жиме работы. Индикация переключается 
между настроенной температурой и остав-
шимся временем нагрева (автоматическая 
остановка)
К этой индикации осуществляется также воз-
врат из других пунктов меню, если > 15 се-
кунд не выполняется никаких действий.
Во время фазы разогрева заполняется тер-
мометр в правой части дисплея.

ʀʥʜʠʢʘʮʠʷ ʵʢʦʥʦʤʠʠ ʵʥʝʨʛʠʠ

12:34

12:00

5 : 59
ɸʚʪʦ-ʩʪʦʧ

ʇʨʠ ʣʶʙʳʭ ʥʘʩʪʨʦʡʢʘʭ ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦ 
ʩʣʝʜʫʶʱʝʝ:

В верхней части индикации отображается:

ʊʝʢʫʱʝʝ ʚʨʝʤʷ

ʉʠʤʚʦʣ ʯʘʩʦʚ

Символ освещения   
(Если освещение включено)

12 : 00

Дополнительно, в зависимости от выбранного 
режима работы, возможно отображение сле-
дующих символов:

ɹʣʦʢʠʨʦʚʢʘ ʢʣʘʚʠʘʪʫʨʳ ʘʢʪʠʚ-
ʥʘ

Если прибор не используется, то он пере-
ключается в режим экономии энергии.

Спустя 5 минут, по аналогии с заставкой 
экрана на Вашем ПК, появляются двигающи-
еся часы. Еще спустя 15 минут выключается 
задняя подсветка дисплея.

Нажатием любой из кнопок Вы вернетесь к 
базовой индикации режима ожидания
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ʠʟʤʝʥʷʝʤʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ

Чтобы изменить отдельные значения в соот-
ветствии с пожеланиями, в режиме ожида-
ния необходимо с помощью кнопок   или 

 выбрать нужные параметры.

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

Кратким нажатием кнопки MODE   Вы попаде-
те на уровень программирования.

Обозначение параметра появляется на тем-
ном фоне, а изменяемое значение мигает.

В этом случае мигающее значение можно из-
менить с помощью кнопок   или  . 

Все настройки, выполненные в режиме ожи-
дания, подтверждаются путем нажатия MODE  
> 3 секунд и сохраняются в приборе.

 

Мигание параметра прекращается, и новое 
значение действительно вплоть до повтор-
ного изменения.

12:00

30° C

ʠʟʤʝʥʷʝʤʳʡ ʧʘʨʘʤʝʪʨ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

Если > 15 секунд не нажимается ни одна 
кнопка, прибор переключается на базовую 
индикацию. Все ранее предпринятые изме-
нения не сохраняются.

ʆʩʚʝʱʝʥʠʝ ʚ ʢʘʙʠʥʝ

При каждом включении системы сауны авто-
матически включается освещение в кабине. 
В верхней левой части дисплея отображает-
ся - символ. Если пульт сауны выключает-
ся, освещение в кабине гаснет с задержкой 
в 30 минут.

Несмотря на состояние пульта сауны, мож-
но в любое время включить или выключить 
освещение в кабине с помощью кнопки  .

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

Мигающие на дисплее значения могут быть 
изменены и представлены в этой инструк-
ции, как показано сбоку.

ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ
Параметры, выделенные на дисплее на тем-
ном фоне, могут быть изменены.

30 Á C
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12:00

Life - Guard

ʇʝʨʚʳʡ ʚʚʦʜ ʚ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ (ʙʘʟʦʚʳʝ ʥʘʩʪʨʦʡʢʠ)

12:00

DE
GB

NL
PL

I
RU

12:00

0 : 000 : 00

12:00

DE
GB

NL
PL

I
RU

12:00

12 : 00
ɺʨʝʤʷ ʩʫʪʦʢ

12:00

12 : 00
ɺʨʝʤʷ ʩʫʪʦʢ

12:00

12 : 30
ɺʨʝʤʷ ʩʫʪʦʢ

12:00

Life - Guard
> 3 ʩʝʢʫʥʜ

> 3 ʩʝʢʫʥʜ

> 3 ʩʝʢʫʥʜ

12:00

12 : 30
ɺʨʝʤʷ ʩʫʪʦʢ

MODE

MODE

MODE

MODE
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ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ / ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʷʟʳʢʘ

12:00

12 : 30
Time of day

12:00

30° C
Temperature

MODE &

ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ / ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʚʨʝʤʝʥʠ

12:00

DE
GB

NL
PL

I
RU

12:00

DE
GB

NL
PL

I
RU

12:00

DE
GB

NL
PL

I
RU

12:00

12 : 30
ɺʨʝʤʷ ʩʫʪʦʢ

> 3 ʩʝʢʫʥʜ

12:00

12 : 30
ɺʨʝʤʷ ʩʫʪʦʢ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

MODE &

MODE

MODE

MODE

12:00

12 : 30
ɺʨʝʤʷ ʩʫʪʦʢ

12:00

15 : 30
ɺʨʝʤʷ ʩʫʪʦʢ

12:00

15 : 30
ɺʨʝʤʷ ʩʫʪʦʢ

12:00

15 : 45
ɺʨʝʤʷ ʩʫʪʦʢ

> 3 ʩʝʢʫʥʜMODE

MODE
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12:00

15 : 45
ɺʨʝʤʷ ʩʫʪʦʢ

15 ʩʝʢʫʥʜ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

ɸʢʪʠʚʘʮʠʷ ʬʫʥʢʮʠʠ Life Guard

Life Guard представляет собой быстрый тай-
мер, например, 20 минут, по истечении кото-
рого пульт отключает нагрев. По истечении 
этого времени можно повторно включить 
нагрев нажатием кнопки MODE  на заданное 
время.

Данная функция предоставляет дополни-
тельную безопасность для пользователей, 
которые, например, опасаются, что во время 
пребывания в кабине им может стать плохо 
и никто не сможет придти им на помощь.

12:00

12 : 30
ɺʨʝʤʷ ʩʫʪʦʢ

MODE &

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

12:00

Life - Guard

12:00

Life - Guard

> 3 ʩʝʢʫʥʜ

12:00

12 : 30
ɺʨʝʤʷ ʩʫʪʦʢ

MODE
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ɸʢʪʠʚʘʮʠʷ/ʜʝʘʢʪʠʚʘʮʠʷ ʟʘʱʠʪʳ ʦʪ 
ʜʝʪʝʡ (ʙʣʦʢʠʨʦʚʢʘ ʢʣʘʚʠʘʪʫʨʳ)
Если активирована защита от детей (в верх-
ней части индикации виден символ ключа), 
можно включить только освещение в каби-
не. Все другие кнопки не работают. Актива-
ция/деактивация защиты от детей может 
быть произведена как в режиме ожидания, 
так и во время работы. Во время работы си-
стему можно только выключить.

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

& > 3 ʩʝʢʫʥʜ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

ɸʢʪʠʚʘʮʠʷ

ʈʝʞʠʤ ʦʞʠʜʘʥʠʷ ʈʝʞʠʤ ʨʘʙʦʪʳ

ɼʝʘʢʪʠʚʘʮʠʷ
12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

& > 3 ʩʝʢʫʥʜ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

12:00

30° C

12:00

30° C

ɺʢʣʶʯʝʥʠʝ ʥʘʛʨʝʚʘ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

ɺʳʢʣʶʯʝʥʠʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʩʘʫʥʳ ʚ   
ʬʠʥʩʢʦʤ ʨʝʞʠʤʝ

ɺʨʝʤʷ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝ-
ʩʢʠʡ ʦʩʪʘʥʦʚʢʠ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

> 3 ʩʝʢʫʥʜ

12:00

5 : 59
ɸʚʪʦ-ʩʪʦʧ

12:00

5 : 59
ɸʚʪʦ-ʩʪʦʧ
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ɺʢʣʶʯʝʥʠʝ ʥʘʛʨʝʚʘ ʩ ʘʢʪʠʚʠʨʦʚʘʥ-
ʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʦʡ Life Guard

В этом случае нагрев работает нормально, без 
функции "Life Guard". Для активации функции  
"Life Guard.

12:00

14 min
Life - Guard

MODE

По истечении времени функции "Life Guard" 
нагрев отключается, и заданное время функ-
ции "Life Guard" мигает

ʊʝʧʝʨʴ ʧʦʚʪʦʨʥʦ ʚʚʝʩʪʠ ʚ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ

MODE

ʠʣʠ ʚʳʢʣʶʯʠʪʴ ʥʘʛʨʝʚ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ

> 3 ʩʝʢʫʥʜ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

12:00

14 min
Life - Guard

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

12:00

5 : 59
ɸʚʪʦ-ʩʪʦʧ

12:00

15 min
Life - Guard
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ʀʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʝ ʥʘʩʪʨʦʡʢʠ

ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʚ ʢʘʙʠʥʝ

ɺ ʨʝʞʠʤʝ ʦʞʠʜʘʥʠʷ

12:00

85° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

> 3 ʩʝʢʫʥʜ

12:00

30° C

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

ɺ ʨʝʞʠʤʝ ʨʘʙʦʪʳ
12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

MODE

MODE

12:00

85° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

MODE

12:00

85° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

ɼʠʘʧʘʟʦʥ ʥʘʩʪʨʦʡʢʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ 30 - 70ÁC  
      

12:00

85° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

> 3 ʩʝʢʫʥʜ

12:00

30° C

MODE

В дальнейшем мы представим Вам возможности настроек пульта по Вашим индивидуальным 
запросам. Отдельные параметры могут быть изменены в режиме ожидания или в режиме ра-
боты, а изменения сохранены в памяти пульта. Изменения, произведенные в режиме работы 
(нагрева) сразу же вступают в силу.

70

70°C
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ɸʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʩʪʘʥʦʚʢʘ
ɸʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʩʪʘʥʦʚʢʘ ʦʟʥʘʯʘʝʪ ʚʨʝʤʷ, ʢʦʪʦʨʳʤ ʦʛʨʘʥʠʯʠʚʘʝʪʩʷ ʥʘʛʨʝʚ. ʇʦ ʠʩ-
ʪʝʯʝʥʠʠ ʵʪʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ ʥʘʛʨʝʚ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠ ʦʪʢʣʶʯʘʝʪʩʷ.

ɺʨʝʤʷ ʥʘʛʨʝʚʘ ʤʦʞʥʦ ʥʘʩʪʨʦʠʪʴ ʦʪ 00:01 ʜʦ 6:00 ʯ.

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

12:00

6:00
MODE

ɺ ʨʝʞʠʤʝ ʦʞʠʜʘʥʠʷ ɺ ʨʝʞʠʤʝ ʨʘʙʦʪʳ

12:00

6:00
ɸʚʪʦ-ʩʪʦʧ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

12:00

6:00
ɸʚʪʦ-ʩʪʦʧ

12:00

3:00
ɸʚʪʦ-ʩʪʦʧ

12:00

3:00
ɸʚʪʦ-ʩʪʦʧ

MODE

MODE

12:00

6:00
ɸʚʪʦ-ʩʪʦʧ

12:00

3:00
ɸʚʪʦ-ʩʪʦʧ

12:00

3:00
ɸʚʪʦ-ʩʪʦʧ

MODE

12:00

5 : 59
ɸʚʪʦ-ʩʪʦʧ



25RU

12:00

3:30
ɸʚʪʦ-ʩʪʦʧ

> 3 ʩʝʢʫʥʜMODE

12:00

3:30
ɸʚʪʦ-ʩʪʦʧ

15 ʩʝʢʫʥʜ

> 3 ʩʝʢʫʥʜMODE

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

> 3 ʩʝʢʫʥʜ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

12:00

3:30
ɸʚʪʦ-ʩʪʦʧ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ
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ʌʫʥʢʮʠʷ Life Guard

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

12:00

20 min

Life - Guard

MODE

ɺ ʨʝʞʠʤʝ ʦʞʠʜʘʥʠʷ

12:00

20 min

Life - Guard

12:00

15 min

Life - Guard

MODE

При помощи данной функции Вы можете задать короткий промежуток времени (до 30 мин.), 
после которого работа нагревательной системы прервется, а время нагрева на экране нач-
нет мигать. Кратким нажатием на кнопку MODE  Вы вновь включите нагрев на такой же проме-
жуток времени. Либо Вы можете полностью отключить нагрев кнопкой вкл/выкл.

Это настройка может быть произведена только в режиме ожидания, если функция "Life 
Guard" активирована в базовых установках.

Обратите внимание, что при активированной функции Life Guard во время нагрева (функция 
активна) кнопка Mode не работает, т.е. она зарезервирована для данной функции.

Таким образом Вы, например, можете определить желаемое время пользования и продлять  
(возобновлять) его на такое же время кратким нажатием кнопки Mode.

Совокупное время работы при этом не может превышать ограничения работы прибора (6 
часов).

12:00

15 min

Life - Guard

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

15 ʩʝʢʫʥʜ

12:00

30° C
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ

> 3 ʩʝʢʫʥʜ
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ʇʨʠ ʦʪʢʨʳʪʦʤ ʧʨʠʙʦʨʝ ʦʩʣʘʙ ʪɹʝ ʯʝʪʳʨʝ ʚʠʥʪʘ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʫʜʝʨʞʠʚʘʶʪ ʧʣʘʪʫ.
ʆʩʣʘʙʠʪʴ ʚʠʥʪʳ

X1

F1

F2

X2

F1

F2

X2

ʇʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʠ ʧʨʠʙʦʨʘ
ʅʘ ʟʘʜʥʝʡ ʩʪʦʨʦʥʝ ʧʣʘʪʳ ɺʳ ʥʘʡʜʝʪʝ 2 ʩʣʘʙʦʪʦʯʥʳʭ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʷ 

 F1 =  T 2A         ʇʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴ ʵʣʝʢʪʨʦʥʠʢʠ, ʦʩʚʝʱʝʥʠʷ ʠ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʦʚ, ʧʝʨʚʠʯʥʳʡ

 F2 = T 250 ʤɸ  ʇʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴ ʵʣʝʢʪʨʦʥʠʢʠ ʚʪʦʨʠʯʥʳʡ

ʅʘ ʟʘʜʥʝʡ ʩʪʦʨʦʥʝ ʧʣʘʪʳ ɺʳ ʥʘʡʜʝʪʝ ʦʙʘ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʷ

ɺʥʠʤʘʥʠʝ! ʇʦʨʫʯʘʡʪʝ ʧʦʜʦʙʥʳʝ ʨʘʙʦʪʳ ʪʦʣʴʢʦ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʫ. ʇʨʠ ʣʶʙʳʭ ʨʘʙʦʪʘʭ ʩ 
ʙʣʦʢʦʤ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʦʪʩʦʝʜʠʥʷʡʪʝ ʧʨʠʙʦʨ ʦʪ ʩʝʪʠ.

ʆʪʢʨʦʡʪʝ ʢʦʨʧʫʩ, ʢʘʢ ʵʪʦ ʦʧʠʩʘʥʦ ʚ ʛʣʘʚʝ "ʄʦʥʪʘʞ".

ʆʩʣʘʙʠʪʴ ʚʠʥʪʳ

X1

X2

F1

F2

X2

F1

F2

ʠӢ ʣʠ

ʠӢ ʣʠ
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ʉʦʦʙʱʝʥʠʷ ʦ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʷʭ

ɹʣʦʢ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʪ ʜʘʪʯʠʢʠ ʥʘ ʢʦʨʦʪʢʦʝ ʟʘʤʳʢʘʥʠʝ ʠ ʦʙʨʳʚ. 
ʉʦʦʙʱʝʥʠʷ ʦ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʷʭ ʧʦʷʚʣʷʶʪʩʷ ʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ:

12:00

ɼʝʬʝʢʪ -
ʜʘʪʯ.

12:00

ʂɿ
ʜʘʪʯʠʢʘ

12:00

ʊʝʨʤʦ-
ʧʨʝʜʦʭʨ-ʣʴ

= ʦʙʨʳʚ ʚ ʢʦʥʪʫ-
ʨʝ ʜʘʪʯʠʢʘ ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ 
ɼʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ (KTY) ʥʝʠʩ-
ʧʨʘʚʝʥ, ʠʣʠ ʧʨʦʚʦʜ ʢ ʜʘʪʯʠʢʫ ʪʝʤ-
ʧʝʨʘʪʫʨʳ ʦʙʦʨʚʘʥ. 

= ʢʦʨʦʪʢʦʝ ʟʘʤʳʢʘʥʠʝ ʚ ʢʦʥ-
ʪʫʨʝ ʜʘʪʯʠʢʘ ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ 
 
ɼʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ (KTY) ʥʝʠʩ-
ʧʨʘʚʝʥ, ʠʣʠ ʧʨʦʚʦʜ ʢ ʜʘʪʯʠʢʫ ʪʝʤ-
ʧʝʨʘʪʫʨʳ ʟʘʤʢʥʫʪ ʥʘʢʦʨʦʪʢʦ. 

= ʦʙʨʳʚ ʚ ʢʦʥʪʫʨʝ ʦʛʨʘʥʠʯʠʪʝʣʷ  
ʉʨʘʙʦʪʘʣ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴ ʩ 
ʪʝʧʣʦʚʳʤ ʨʝʣʝ (142ÁC), ʠʣʠ 
ʧʨʦʚʦʜ ʢ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʶ 
ʩ ʪʝʧʣʦʚʳʤ ʨʝʣʝ ʦʙʦʨʚʘʥ.  
 

ʀʥʜʠʢʘʮʠʷ ʇʨʠʯʠʥʘ ʋʩʪʨʘʥʝʥʠʝ
ʇʦʨʫʯʠʪʴ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʫ 
ʧʨʦʚʝʨʢʫ ʧʨʦʚʦʜʦʚ ʠ 
KTY.

KTY ʧʨʠ 20ÁC ʧʨʠʙʣ. 2 
ʢVʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ 
ʚʳʢʣʶʯʠʪʴ.

ʇʦʨʫʯʠʪʴ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʫ 
ʧʨʦʚʝʨʢʫ ʧʨʦʚʦʜʦʚ ʠ 
KTY.

ʇʦʨʫʯʠʪʴ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʫ 
ʧʨʦʚʝʨʢʫ ʧʨʦʚʦʜʦʚ ʠ 
ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʷ ʩ ʪʝ-
ʧʣʦʚʳʤ ʨʝʣʝ.
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Нажмите выключатель прибора с левой 
стороны кулисного переключателя до 
первой точки фиксации (положение 0). 
Теперь прибор полностью выключен.

С верхней стороны блока управления 
Вы найдете выключатель прибора. С его 
помощью при необходимости можно 
отключить прибор от сети.

Чтобы при выключенном приборе включить 
освещение в кабине, нажмите на кулисный 
переключатель с левой стороны до второй 
точки фиксации (положение II).

Чтобы снова привести прибор в состояние 
готовности к эксплуатации, верните 
переключатель в исходное положение 
(положение I).

Выключатель

Прибор включаен 
(стандартное 
положение)

Прибор включен.

Положение I.

Прибор отключен
(полностью);
Положение 0.

Свет включен;

Прибор выключен.

Положение II.

Выключатель прибора 
(Switch-oY)

выключатель на пультах ECON
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ɸʜʨʝʩ ʩʝʨʚʠʩʥʦʛʦ ʮʝʥʪʨʘ ʚ ʈʌ:
ʆʆʆ Ăʉʘʫʥʘʤʘʩʪʝʨñ
121471, ʄʦʩʢʚʘ, ʂʠʝʚʩʢʦʝ ʰ., ɹʇ 
çʈʫʤʷʥʮʝʚʦè 928 ʛ

ʊʝʣʝʬʦʥʳ: +7 (495) 564-8772, 564-8773,           
995-9744, 775-9965
ʌʘʢʩ: +7 (495) 564-8773

info@eos-werke.ru
www.eos-werke.ru

ʀʟʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴ: 

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1
35759 Driedorf
Deutschland / ɻʝʨʤʘʥʠʷ

Гарантия
Гарантийные обязательства согласно действу-
ющим законодательным положениям.

Гарантия изготовителя:

Гарантийный срок начинается с даты чека 
(счёта) и длится 3 года (при коммерческой 
эксплуатации 2 года). 

Претензии по гарантии принимаются только 
по предъявлении чека об оплате. 

Гарантия аннулируется при изменениях в при-
боре, сделанных без официального разре-
шения изготовителя.

Гарантия аннулируется при дефектах, возник-
ших вследствие ремонта или вмешательства 
неуполномоченных лиц или ненадлежаще-
го использования прибора. 

В случае рекламации необходимо указать се-
рийный №, № артикула, а также обозначение 
прибора и подробное описание неполадки. 

Гарантия включает возмещение дефектных 
деталей прибора, за исключением обычно-
го износа.

При неполадках прибор должен быть от-
правлен нашему сервисному отделу в ориги-
нальной или иной соответствующей упаковке 
(ВНИМАНИЕ: опасность транспортных по-
вреждений).

Отправляйте прибор в обязательном сопро-
вождении данного гарантийного талона, за-
полнив его надлежащим образом.

Транспортные расходы за счет потребителя. 
При рекламациях за пределами ФРГ следует 
обращаться к дилеру / поставщику. Непосред-
ственное гарантийное обслуживание сервис-
ным центром завода-производителя в этом 
случае невозможно.

Дата сдачи в эксплуатацию:

Подпись и печать авторизованного электро-
монтера / дилера:
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ʇʦʨʷʜʦʢ ʚʦʟʚʨʘʪʘ ʪʦʚʘʨʘ (RMA) - ʫʢʘʟʘʥʠʷ ʜʣʷ ʦʙʨʘʪʥʦʡ ʜʦʩʪʘʚʢʠ!
ʋʚʘʞʘʝʤʳʡ ʢʣʠʝʥʪ,
ʤʳ ʞʝʣʘʝʤ ɺʘʤ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʫʜʦʚʦʣʴʩʪʚʠʝ ʦʪ ʟʘʢʘʟʘʥʥʳʭ ʪʦʚʘʨʦʚ. ɺ ʩʣʫʯʘʝ, ʝʩʣʠ ɺʳ ʚ ʧʦʨʷʜʢʝ 
ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʷ ʙʫʜʝʪʝ ʥʝ ʩʦʚʩʝʤ ʜʦʚʦʣʴʥʳ ʪʦʚʘʨʦʤ, ʤʳ ʧʨʦʩʠʤ ɺʘʩ ʧʨʠʥʷʪʴ ʚʦ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʩʣʝʜʫʶʱʠʡ 
ʧʦʨʷʜʦʢ ʚʦʟʚʨʘʪʘ. ʊʦʣʴʢʦ ʚ ʵʪʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʛʘʨʘʥʪʠʨʫʝʪʩʷ ʙʳʩʪʨʳʡ ʠ ʙʝʩʧʨʝʧʷʪʩʪʚʝʥʥʳʡ ʚʦʟʚʨʘʪ.

ʊʠʧ ʨʝʢʣʘʤʘʮʠʠ:

ʇʨʠ ʣʶʙʦʤ ʚʦʟʚʨʘʪʝ ʩʣʝʜʫʝʪ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦ ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ!

ʀʤʝʶʱʠʡʩʷ ʬʦʨʤʫʣʷʨ RMA ʚʩʝʛʜʘ ʟʘʧʦʣʥʷʪʴ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʠ ʧʨʠʣʘʛʘʪʴ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʢʦʧʠʝʡ 
ʯʝʢʘ ʜʣʷ ʦʪʧʨʘʚʣʷʝʤʦʛʦ ʪʦʚʘʨʘ! ʇʦʞʘʣʫʡʩʪʘ, ʥʝ ʧʨʠʢʣʝʠʚʘʪʴ ʝʛʦ ʢ ʪʦʚʘʨʫ ʠʣʠ ʝʛʦ ʫʧʘʢʦʚʢʝ. 
ɹʝʟ ʵʪʠʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ ʦʙʨʘʙʦʪʢʘ ʥʝ ʚʦʟʤʦʞʥʘ

ʇʦʜʣʝʞʘʱʠʝ ʦʧʣʘʪʝ ʧʦʩʳʣʢʠ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ɻʝʨʤʘʥʠʠ ʥʝ ʧʨʠʥʠʤʘʶʪʩʷ ʠ ʚʦʟʚʨʘʱʘʶʪʩʷ 
ʦʪʧʨʘʚʠʪʝʣʶ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʦʙʷʟʘʥ ʦʧʣʘʪʠʪʴ ʧʝʨʝʩʳʣʢʫ! ʇʦʞʘʣʫʡʩʪʘ, ʚʩʝʛʜʘ ʟʘʧʨʘʰʠʚʘʡʪʝ ˉ 
RMA ʜʣʷ ʵʢʦʥʦʤʥʦʡ ʧʝʨʝʩʳʣʢʠ.

ʇʦʞʘʣʫʡʩʪʘ, ʩʣʝʜʠʪʝ ʟʘ ʪʝʤ, ʯʪʦʙʳ ʪʦʚʘʨ ʙʳʣ ʦʪʧʨʘʚʣʝʥ ʙʝʟ ʚʠʜʠʤʳʭ ʩʣʝʜʦʚ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʥʝʠʟʤʝʥʥʦʤ ʧʦʣʥʦʤ ʦʙʲʝʤʝ ʠ ʥʝʧʦʚʨʝʞʜʝʥʥʦʡ ʦʨʠʛʠʥʘʣʴʥʦʡ 
ʫʧʘʢʦʚʢʝ.

ʇʦʞʘʣʫʡʩʪʘ, ʚʦʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝʩʴ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʯʥʦʡ ʠ ʥʝʣʦʤʘʶʱʝʡʩʷ ʫʧʘʢʦʚʢʦʡ, 
ʤʦʞʥʦ ʟʘʧʦʣʥʠʪʴ ʝʝ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʧʝʥʦʧʦʣʠʩʪʠʨʦʣʦʤ, ʛʘʟʝʪʘʤʠ ʠ ʪ. ʧ. ʇʦʚʨʝʞʜʝʥʠʷ ʧʨʠ 
ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʝ ʧʦ ʧʨʠʯʠʥʝ ʥʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʡ ʫʧʘʢʦʚʢʠ ʦʧʣʘʯʠʚʘʶʪʩʷ ʦʪʧʨʘʚʠʪʝʣʝʤ.

3) Проблемы при 
монтаже и работе

ʇʦʞʘʣʫʡʩʪʘ, ʧʨʦʯʠʪʘʡʪʝ 
ʩʥʘʯʘʣʘ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʨʫ-
ʢʦʚʦʜʩʪʚʦ, ʚʭʦʜʷʱʝʝ ʚ 
ʦʙʲʝʤ ʧʦʩʪʘʚʢʠ, ʠ ʩʦ-
ʙʣʶʜʘʡʪʝ, ʧʨʝʞʜʝ ʚʩʝ-
ʛʦ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʝʩʷ ʚ ʥʝʤ 
ʫʢʘʟʘʥʠʷ ʧʦ ʤʦʥʪʘʞʫ ʠ 
ʫʩʪʘʥʦʚʢʝ.

ɺʘʰʠʤ ʧʝʨʚʳʤ ʢʦʥʪʘʢʪʥʳʤ 
ʣʠʮʦʤ ʚʩʝʛʜʘ ʜʦʣ-ʞʝʥ 
ʙʳʪʴ ʧʨʦʜʘʚʝʮ, ʪʘʢ ʢʘʢ 
ʦʥ ʥʘʠʣʫʯʰʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ 
ʠʥʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ ʦ Ăʩʚʦʝʤñ 
ʧʨʦʜʫʢʪʝ ʠ ʠʤʝʝʪ ʧʨʝʜ-
ʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʚʦʟʤʦʞʥʳʭ 
ʪʨʫʜʥʦʩʪʷʭ.

ʇʨʠ ʥʘʨʫʰʝʥʠʠ ʨʘʙʦʪʳ ʪʦ-
ʚʘʨʘ ʫʙʝʜʠʪʝʩʴ ʩʥʘʯʘʣʘ, 
ʯʪʦ ʪʦʚʘʨ ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴ-
ʥʦ ʜʝʬʝʢʪʝʥ. ɹʣʘʛʦʜʘʨʷ 
ʢʦʥʪʨʦʣʶ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʧʨʠ 
ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʜʝʬʝʢʪʳ ʚ 
ʥʦʚʳʭ ʧʨʠʙʦʨʘʭ ʚʳʷʚʣʷ-
ʶʪʩʷ ʦʯʝʥʴ ʨʝʜʢʦ.

1) Повреждение при 
транспортировке

ʇʦʞʘʣʫʡʩʪʘ, ʥʝʤʝʜʣʝʥʥʦ 
ʧʨʦʚʝʨ ʪɹʝ ʩʦʜʝʨʞʠʤʦʝ 
ɺʘʰʝʡ ʧʦʩʳʣʢʠ ʠ ʩʦʦʙ-
ʱʠʪʝ ʦ ʢʘʞʜʦʤ ʧʦʚʨʝʞʜʝ-
ʥʠʠ ʧʝʨʝʚʦʟʯʠʢʫ (ʪʨʘʥʩ-
ʧʦʨʪʥʦʡ ʢʦʤʧʘʥʠʠ).

ʅʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʧʦʚʨʝʞ-
ʜʝʥʥʳʡ ʪʦʚʘʨ!

ʇʝʨʝʚʦʟʯʠʢ ʜʦʣʞʥʘ ʚʳʜʘʪʴ 
ɺʘʤ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʝ ʧʦʜ-
ʪʚʝʨʞʜʝʥʠʝ ʦ ʥʘʣʠʯʠʠ 
ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʷ.

ɿʘʪʝʤ ʧʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ ʥʝ-
ʤʝʜʣʝʥʥʦ ʩʦʦʙʱʠʪʝ ʦ 
ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʠ ɺʘʰʝʤʫ 
ʧʨʦʜʘʚʮʫ. ʇʦʩʣʝʜʥʠʡ 
ʦʙʩʫʜʠʪ ʩ ɺʘʤʠ ʭʦʜ ʜʘʣʴ-
ʥʝʡʰʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ.

ʇʨʠ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʥʦʡ ʫʧʘʢʦʚ-
ʢʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʜʦʧʦʣʥʠ-
ʪʝʣʴʥʫʶ ʢʦʨʦʙʢʫ ʙʦʣʴʰʝ-
ʛʦ ʨʘʟʤʝʨʘ. ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦ 
ʧʨʠʣʦʞʠʪʝ ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʝ-
ʥʠʝ ʦ ʥʘʣʠʯʠʠ ʧʦʚʨʝʞ-
ʜʝʥʠʷ ʦʪ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʡ 
ʢʦʤʧʘʥʠʠ!

2) Поставка дефектного 
товара

ʉʨʦʢ ʛʘʨʘʥʪʠʠ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 2 
ʛʦʜʘ. ɽʩʣʠ ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʳʡ ʪʦ-
ʚʘʨ ʜʝʬʝʢʪʝʥ, ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʶʪ 
ʢʘʢʠʝ-ʣʠʙʦ ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʠ 
ʠʣʠ ʧʦʩʪʘʚʣʝʥ ʥʝʧʨʘʚʠʣʴ-
ʥʳʡ ʪʠʧ ʠʣʠ ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʳʡ 
ʦʙʲʝʤ, ʩʚʷʞʠʪʝʩʴ ʩ ɺʘʰʠʤ 
ʧʨʦʜʘʚ-ʮʦʤ. ʆʥ ʦʙʩʫʜʠʪ ʩ 
ɺʘʤʠ ɺʘʰ ʦʪʜʝʣʴʥʳʡ ʩʣʫ-
ʯʘʡ ʠ ʧʦʩʪʘʨʘʝʪʩʷ ʥʘʡʪʠ 
ʫʜʦʙʥʦʝ ʜʣʷ ɺʘʩ ʨʝʰʝʥʠʝ.

ɼʣʷ ʵʢʦʥʦʤʥʦʡ ʧʝʨʝʩʳʣʢʠ ʥʘ 
ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ɻʝʨʤʘʥʠʠ ɺʳ 
ʧʦʣʫʯʠʪʝ ˉ RMA ʦʪ ʧʨʦʠʟ-
ʚʦʜʠʪʝʣʷ.

ʃʶʙʘʷ ʦʪʧʨʘʚʢʘ ʪʦʚʘʨʘ ʦʙ-
ʨʘʪʥʦ ʜʦʣʞʥʘ ʦʩʫʱʝʩʪ-
ʚʣʷʪʴʩʷ ʚ ʦʨʠʛʠʥʘʣʴʥʦʡ 
ʫʧʘʢʦʚʢʝ ʪʦʚʘʨʘ ʚ ʧʦʣʥʦʤ 
ʦʙʲʝʤʝ. ʇʦʞʘʣʫʡʩʪʘ, ʫʧʘ-
ʢʦʚʳʚʘʡʪʝ ʪʦʚʘʨ ʪʘʢʠʤ ʦʙ-
ʨʘʟʦʤ, ʯʪʦʙʳ ʦʥ ʥʝ ʧʦʚʨʝ-
ʜʠʣʩʷ. ɽʩʣʠ ɺʘʤ ʧʦʩʪʘʚʣʝʥ 
ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʳʡ ʪʦʚʘʨ, ʧʦʞʘ-
ʣʫʡʩʪʘ, ʥʝ ʧʦʣʴʟʫʡʪʝʩʴ ʠʤ!


